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Beiblatt zu «Technisches Anschlussgesuch (TAG)» 
 
 

Ladestation / Ladepunkt für Elektrofahrzeuge 
 
 
 

Allgemeines: 
 
 Bei Infrastrukturen mit > 2 Ladepunkten wird ein Lademanagement gefordert. 
 Ein- und zweiphasiger Bezug am Ladepunkt ist nur bis 16A zulässig. 
 D-A-CH-CZ Richtlinien betreffend Netzrückwirkung müssen eingehalten werden. 
 Weitere Angaben & Bestimmungen: Handbuch VSE (HBLE-CH2022) 

 
 

Begriffe: 
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Vermeidung Unsymmetrie und Lastmanagementsystem: 
 
 

Schliessen Sie die Ladestation so an das Stromnetz an, dass die Belastung 
möglichst gleichmässig auf je einen Aussenleiter verteilt wird. Dies kann mit einem 
integrierten dynamischen Phasenausgleichsystem oder mit einem rollierenden 
Aussenleiteranschluss bei den Ladestationen erreicht werden, damit bei 
einphasigem Laden an mehreren Ladestationen eine symmetrische Verteilung des 
Energiebezuges stattfindet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Der Netzanschlussnehmer muss sicherstellen, dass die bezugsberechtigte 
Anschlussleistung unter Berücksichtigung des gesamten Leistungsbezugs nicht 
überschritten wird. 

 
Hinweis Lastabwurf Ladestation Elektrofahrzeuge: 

Derzeit sind keine Vorkehrungen für einen Lastabwurf zu treffen. 
Die SWG behält sich das Recht vor, die Umsetzung des Lastabwurfes jederzeit 
einzufordern. 

 
 
 
 
 

Anhang: 
Mögliche Anordnungen von RCD für die Ladeinfrastruktur 
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Mögliche Anordnungen von RCD: 
 

Steckdosen (Typ 
13,23 CEE 16 
usw. müssen 
durch einen 
30mA RCD 
geschützt sein. 

 
Ladestation 
interne 
Überwachung 
gegen 
Gleichstrom > 
6 mA (RDC-
MD) 

 
 
 
 

RCD Typ A/EV 
ist günstigere 
Alternative zu 
Typ B 

 
 
 
 

RCD Typ B 
dürfen nicht 
in Serie mit 
Typ A 
geschaltet 
werden! 

 

Kein RCD Typ A vor 
RCD Typ B / B+ schalten! 

 

RCD Typ B 
oder A/EV 
können 
auch in der 
Ladestation 
verbaut 
sein. 

 
 
 

Quelle: www.tpa-doku.ch PROFI-TASCHENBUCH «EV-Ladestationen prüfen» 
Auszug genehmigt für SWG; 24.01.22 

 

DC 6mA 
Fehlerstrom- 
überwachung 

Typ A 
30 mA 

Typ A 
30 mA 

Typ A/EV 
30 mA AC 
6 mA DC 

Typ B 

Typ A 
300 mA 

S    

Typ B 
30 mA AC 
30 mA DC 

Typ A 
300 mA 

S    

http://www.tpa-doku.ch/
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